MESTSKA CAST PRAHA 12

URAD MESTSKE CASTI HIMAMARETAr
ODBOR VYSTAVBY

Zn: OVY/44170/2019/Mz
Cj: P12 50081/2019 OVY

Opravnénd dfedni osoba: Tlona Meznikova
Telefon: 244028417
E-mail: meznikova.ilona@prahal2.cz

Datum: 17. 12. 2019

KOLAUDACNI SOUHLAS

P

Odbor vystavby Utadu méstské &4sti Praha 12, jako stavebni tfad piisluiny podle § 13 odst. 1
pism. c¢) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
predpisti (ddle jen "stavebni zdkon") a podle vyhlasky ¢&. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znéni
pozdéjSich pfedpisi, kterou se vydavd Statut hl. m. Prahy, ve znéni pozdé&jsich predpisi,
k Zadosti stavebnika o kolaudac¢ni souhlas podle § 119 stavebniho zédkona, kterou dne
4.11.2019 podala

spol. Rezidence Mécholupy, s r. 0., ICO 27589048, Korunni 810/104, Praha 10-
Vinohrady, 101 00 Praha 101, (déle jen "stavebnik"),

a na zéklad¢ zavéreéné kontrolni prohlidky vy dava podle § 122 odst. 3 stavebniho
zdkona a § 18i vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi uprave tizemniho rozhodovani,
izemniho opatfeni a stavebniho fadu

kolaudaéni souhlas

s uzivanim stavby nazvané
"U METRA LIBUS",
rezidené¢ni projekt s dopliikkovou komeréni funkci,

povolené na pozemcich ¢&. parc. 1123/1, 1123/43, 1123/44, 1123/45, 1123/46, 1123/47 v k. 4.
Libu$, nyni nové na pozemcich ¢. pare. 1123/141, 1123/44, 1123/45 v k. 6. Libus, Praha 4
- Libus, pfi ulicich Novodvorsk4, Zbudovsk4, V Hrobech, (déle jen ,,stavba“).

Vymezeni ti¢elu uZivani stavby (vyjma komerénich prostor v 1. NP):

Bytovy diim na pozemku &. parc. 1123/141 v k. 1. Libus, s napojenim na pfipojku vody na
pozemku €. parc. 1123/114 v k. 4. Libus, pfipojku splaskové kanalizace na pozemku &. parc.
1123/46 v k. 4. Libu§, pfipojku horkovodu na pozemku ¢&. parc. 1120/4 v k. . Libus, kabely
elektrické energie 1 kV, pfipojku a aredlovou destovou kanalizaci s retenénim objektem na
pozemcich C. parc. 1123/44, 1123/45 v k. 4. Libus.

Méstskd &dst Praha 12, Urad méstské &4sti, sidlo: Piskova 830/25, 143 00 Praha 4
Tel. 244 028 111, e-mail: podatelna@prahal2.cz, url: www.prahal2.cz, IDDS: ktcbbxd
Pracovisté: Hausmannova 3013 a 3014, Praha 4 — ModfFany
Bankovni spojeni: Ceskd spofitelna a.s., & i. 2000762389/0800; ICO: 00231151; DIC: CZ00231151
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1. PP

e sekce & 1 — vytah a schodi$té z 1. PP do 1. NP, zédvefi, kogarky/kola, rozvadéfe NN,
tklid, ptedsii,

e sekee & 2 — vytah a schodisté z 1. PP do 1. NP, tklid, pfedsin,

o sekce & 3 — vytah a schodisté z 1. PP do 1. NP, z4dvefi, ko¢drky/kola, rozvadéce NN,
uklid, predsii,

e hromadni gard? se 72 parkovacimi stinimi, z toho 7 pro osoby se sniZenou schopnosti
pohybu a orientace, technickd mistnost s vyménikem, odpadky a tfidény odpad, strojovna
VZT, mistnost UPS, EPS, prostory se sklepy — chodba + technickd mistnost se zafizenim
slaboproudu, 31 sklept, chodba + 35 sklepi.

Sekce &, 1:
e gschodi§té z 1. NP do 8.NP
e chodby u byt 1. NP az 7. NP

1. NP

¢ bytova jednotka & 111, 3+k.K.:

chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, 2x predzahradka,
¢ bytova jednotka . 112, 2+k.k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k k., pokoj, pfedzahradka,

» bytova jednotka & 113, 3+k.k.:
chodba, koupelna, WC, komora, obyvaci pokoj s k. k., 2x pokoj, 2x pfedzahradka.

2. NP

* bytova jednotka ¢&. 121, 3+k.k.:

chodba, koupelna, WC, obgvaci pokoj s k. k., 2x pokoj, terasa,
¢ bytova jednotka & 122, 2+k.K.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k.k., pokoj, terasa,

e bytova jednotka & 123, 3+k.k.:
chodba, koupelna, WC, komora, obyvaci pokoj s k. k., 2x pokoj, terasa.

3. NP

e bytova jednotka ¢&. 131, 3+k.k.:

chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, 2x balkon,
e bytova jednotka ¢. 132, 2+k.k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pokoj, balkon,

e bytova jednotka & 133, 1+k.k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., balkon,

e bytova jednotka ¢. 134, 2+k. kK.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pokoj, balkon.
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4. NP

e bytova jednotka &. 141, 3+k.k.:

chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, 2x balkon,
¢ bytova jednotka ¢. 142, 2+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pokoj, balkon,

e bytova jednotka & 143, 2+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pokoj, balkon,

¢ bytova jednotka ¢&. 144, 1+k. k.:
chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., balkon.

5.NP

e bytova jednotka & 151, 3+k. k.:

chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, 2 x balkon,
o bytova jednotka &. 152, 2+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pokoj, balkon,

¢ bytova jednotka & 153, 1+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., balkon,

o bytova jednotka ¢&. 154, 2+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pokoj, balkon.

6. NP

e hytova jednotka &. 161, 3+k. k.:

chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, 2 x balkon,
¢ bytova jednotka & 162, 2+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pokoj, balkon,

* bytova jednotka ¢&. 163, 4+k. k.:
chodba, koupelna 2x, WC, komora, obyvaci pokoj s k. k., 3 x pokoj, balkon,

7. NP
¢ bytova jednotka &. 171, 4+k. k.:
chodba, koupelna 2x, WC, komora, obyvaci pokoj s k. k., 3 x pokoj, terasa.

8. NP
¢ bytova jednotka &. 181, 5+k. k.:
chodba, 2 x koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 4 x pokoj, terasa.

Sekce ¢. 2

e 1. NP — zadvei, ko¢arkarna/koldrna
e schodist€ z 1. NP do 8.NP

e chodby u byti 1. NP az 8. NP
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1. NP

e bytova jednotka &. 211, 3+k. k.:

chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, 2 x pfedzahridka,
e bytova jednotka ¢. 212, 2+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k .k., pokoj, pfedzahridka,

e bytova jednotka ¢. 213, 1+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pfedzahradka,

¢ bytova jednotka &. 214, 3+k. k.:

chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, 2x ptedzahradka.

2. NP

e bytova jednotka €. 221, 3+k. k.:

chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, terasa,
¢ bytova jednotka &. 222, 2+Kk. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pokoj, terasa,

* bytova jednotka &. 223, 2+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pokoj, terasa,

e bytovi jednotka &. 224, 3+k. k.:

chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 X pokoj, terasa.

3. NP

* bytova jednotka & 231, 3+k. k.:

chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, 2 x balkon,
¢ bytova jednotka &. 232, 2+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pokoj, balkon,

¢ bytova jednotka €. 233, 2+k. k.:
chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pokoj, balkon,

e bytova jednotka ¢. 234, 3+k. k.:
chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, balkon.

4. NP

e bytova jednotka & 241, 3+k. k.:

chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, 2 x balkon,
¢ bytova jednotka ¢. 242, 2+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pokoj, balkon,

e hytova jednotka ¢. 243, 2+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pokoj, balkon,

e bytova jednotka &. 244, 3+k. k.:

chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, balkon.
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5. NP

e bytova jednotka ¢. 251, 3+k. k.:

chodba, koupelna, WC, obgvaci pokoj s k. k., 2 X pokoj, balkon,
e bytova jednotka & 252, 1+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj + k. k., balkon,
 bytova jednotka & 253, 2+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pokoj, balkon,

» bytova jednotka ¢&. 254, 3+k. k.
chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 X pokoj, balkon.

6. NP

¢ bytova jednotka &. 261, 3+k. k.:

chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, 2 x balkon,
¢ bytova jednotka ¢ 262, 2+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pokoj, balkon,

* bytova jednotka & 263, 2+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., pokoj, balkon,

o bytova jednotka & 264, 3+k. k.:

chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, balkon.

7. NP

e bytova jednotka & 271, 4+k. k.:

chodba, 2 x koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 3 x pokoj, terasa,
e bytova jednotka &. 272, 4+k. k.:

chodba, 2 x koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 3 x pokoj, terasa.

8. NP

¢ bytova jednotka ¢&. 281, 5+k. k.:

chodba, 2 x koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 4 x pokoj, terasa,
e bytova jednotka &. 282, 4+k. k.:

chodba, 2 x koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 3 x pokoj, terasa.

Sekce 3
e schodisté z 1. NP do 7.NP
e chodby u byt 1. NP aZ 7. NP

1. NP

¢ bytova jednotka &. 311, 3+k. k.:

chodba, koupelna, WC, komora, obyvaci pokoj sk. k., 2x pokoj, 2x ptedzahradka,
¢ bytova jednotka ¢&. 312, 1+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., predzahrédka.
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¢ bytova jednotka ¢ 313, 3+k. k.:

chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, 2 x piedzahradka.

2. NP

® bytova jednotka ¢&. 321, 3+k. k.:

chodba, koupelna, WC, komora, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, terasa,
¢ bytova jednotka &. 322, 1+k. k.:

chodba, koupelna s WC, obyvaci pokoj s k. k., terasa,

® bytova jednotka &. 323, 3+ k. k.:

chodba, koupelna, WC, obyvaci pokoj s k. k., 2 x pokoj, terasa.

3. NP

¢ bytova jednotka &. 331, 4+k. k.:

chodba, 2 x koupelna, WC, komora, obyvaci pokoj s k. k. , 3 x pokoj, balkon,

* bytova jednotka & 332, 4+k. k.:

chodba, 2 x koupelna, WC, komora, obyvaci pokoj s k. k. , 3 x pokoj, 2 x balkon.

4. NP

* bytova jednotka ¢. 341, 4+k. k.:

chodba, 2 x koupelna, WC, komora, obyvaci pokoj s k. k., 3 x pokoj, balkon,

e bytova jednotka ¢. 342, 4+k. k.:

chodba, 2 x koupelna, WC, komora, obyvaci pokoj s k. k., 3 x pokoj, 2 x balkon,

5. NP

® hytova jednotka &. 351, 4+Kk. k.:
chodba, 2 x koupelna, WC, komora, obyvaci pokoj s k. k., 3 x pokoj, balkon,

¢ bytova jednotka ¢&. 352, 4+k. k.:
chodba, 2 x koupelna, WC, komora, obyvaci pokoj s k. k., 3 x pokoj, 2 x balkon.

6. NP
¢ bytova jednotka &. 361, 4+k. k.:
chodba, 2 x koupelna, WC, komora, obyvaci pokoj s k. k., 3 x pokoj, balkon,

* bytova jednotka & 362, 4+k. Kk.:
chodba, 2 x koupelna, WC, komora, obyvaci pokoj s k. k., 3 x pokoj, 2 x balkon.

7. NP
* bytova jednotka & 371, 5+k. k.:
chodba, 2 x koupelna, WC, komora, obyvaci pokoj s k. k., 4 x pokoj, terasa.

* opérna zed’ na pozemku 1123/45 v k. 1. Libus.
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Odiivodnéni:

Dne 4. 11. 2019 podal stavebnik Z4dost o kolauda¢ni souhlas na stavbu. Stavebni povoleni pro
stavbu bylo vydino dne 26.6.2017 pod zn.: OVY/17215/2017/Mz, &. j.: P12 27372/2017
OVY, souhlas s provedenim zmény stavby pied dokonéenim byl vyddn dne 30.7.2019 pod
zn.: OVY/29406/2019/Mz, &. j.: P12 30027/2019 OVY.

Stavebni fad provedl dne 12. prosince 2019 zévérecnou kontroln{ prohlidku stavby, pii které
podle § 122 odst. 3 stavebniho zékona nezjistil zdvady branici jejimu bezpeénému uZivani ani
rozpor se zdvaznymi stanovisky dotéenych orgdnli k uZivdni stavby a shledal téz, ze skutecné
provedeni stavby a jeji uZivani nebude ohroZovat Zivot a vefejné zdravi, Zivot a zdravi zvifat,
bezpeénost anebo Zivotni prostiedi.

Soudasti kolauda¢niho souhlasu nejsou komeréni prostory v 1. NP.

Na zékladé zavére&né kontrolni prohlidky bylo ddle zji§téno, Ze stavba je provedena v souladu
s projektovou dokumentaci, ovéfenou pii vyddni stavebniho povoleni a pfi vydéni souhlasu
s provedenim zmény stavby pfed dokon€enim a to bez odchylek.

Byly dodr¥eny podminky stanovené ve stavebnim povolen, takZe skute¢né provedeni ani
urivdni nebude ohroZovat Zivot a vefejné zdravi, Zivot a zdravi zvifat, bezpetnost anebo
Zivotni prostiedi.

Pied vydinim tohoto kolauda¢niho souhlasu bylo doloZeno:

e prohldseni ze dne 9.12.2019 ve véci pouZitych vyrobki, provedeni stavby a shod€ vyrobka
dle § 13 zakona &. 22/1997 Sb. a § 13 nafizeni vlady ¢&. 163/2002 Sb., vydané dodavatelem
stavby, spol. Casta, a. s., PraZskd 467, Pisek,

e kolaudaéni souhlas pro ,,Roziffeni distribu¢ni soustavy NN S-141 091%, vydany Odborem
vystavby UMC ze dne 8.11.2019, zn.: OVY/42229/2019/Kz, €. j.: P12 44681/2019 OVY,

e kolaudagni souhlas pro komunikace, vydany Odborem vystavby UMC Praha 12 dne
4.12.2019, zn.: OVY/43019/2019/Bo, &. j.: P12 46404/2019 OVY,

e kolaudatni souhlas pro horkovodni tepleny napdje¢, vydany Odborem vystavby UMC
Praha 12 dne 26.8.2019, zn.: OVY/32419/2019/St, &. j.: P12 34245/2019 OVY,

e kolaudadni souhlas pro stavbu vefejného osvétleni kabelové vedeni se tiemi stozdrovymi
svitidly ze dne 25.11.2019, zn: OVY/44186/2019/Mz, &j: P12 46727/2019 OoVY,

e zavazné stanovisko — souhlas, Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 12.12.2019, ¢&. j.:
HSHMP 59607/2019/Hum, sp. zn.: S-HSHMP 59607/2019,

e souhlasné stanovisko ke kolaudaénimu souhlasu Hési¢ského zichranného sboru hl. m.
Prahy, Martina Sitafe, zdpisem do protokolu z kontroln{ prohlidky dne 12. 12.2019,

e souhlasné stanovisko ke kolaudagnimu souhlasu Policie Ceské republiky, Krajské
Yeditelstvi Praha, Heleny Neumannové, zépisem do protokolu z kontrolni prohlidky dne
12.122019,

e souhlasné stanovisko ke kolaudaénimu souhlasu Odboru dopravy UMC Praha 12, Martiny
Cihelkové, zépisem do protokolu z kontrolni prohlidky dne 12.12.2019,

e prikaz energetické ndro¢nosti budovy ev. ¢. ENEX hldsenky 219293.0 ze dne 16.5.2019,
vypracovany Ing. Gabrielou Krajcarovou, energetickym specialistou &. opravnéni 0095,

e geometricky pldn & 1782-310/2018, vypracovany Ing. Jifim Bldbolem, ufedné
opriavnénym zeméméfiéskym inZenyrem, opravnéni €. 2204/2004,

e geodetické zaméfeni skutetného provedeni stavby ze dne 27.11.2019, vypracované Ing.
Markem Pukajem, iifedné opravnénym zemémefiéskym inZenyrem, oprdvnéni ¢&.
2843/2018,
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e protokol o preddni geodetické dokumentace C. 5127/2019 na IPR hl. m. Prahy,
Vysehradskd 57, Praha 2,

e geodetické zaméfeni skutetného provedeni piipojky vody, vypracované Ing. Zdeiikem
Indrou, diedn& opravnénym zeméméfi¢skym inZenyrem, opravnéni ¢. 2540/11,

e protokol o preddni geodetické dokumentace &. 3273/2019 na IPR hl. m. Prahy,
Vy3ehradskd 57, Praha 2,

e geodetické zaméfeni skuteného provedeni splaskové a destové kanalizace, vypracované
Ing. Zdetikem Indrou, tdfedné oprdvnénym zeméméfiéskym inZenyrem, opravnéni &.
2540/11,

e protokol o preddni geodetické dokumentace C. 3274/2019 na TPR hl. m. Prahy,
Vy3ehradskd 57, Praha 2,

e souhlasné stanovisko k uzivan{ piipojky vody a kanalizace vydané Prazskymi vodovody a
kanalizacemi a. s., dne 4.11.2019 ev. ¢. 60720/16

o vyjadieni o prob&hlém archeologickém vyzkumu ze dne 15.5.2018, vydané Ceskou
spole¢nosti archeologickou, a. 0. s., €. . J.: 201804113, &. v. CSA-18-025,

e zprava o vychozi revizi elektrické instalace MaR ¢&. 3010191 ze dne 7.11.2019,
vypracovand Janem Drobnym, reviznim technikem elektrickych zafizeni a hromosvodd,
ev. & osvédéeni 11376/15/R-EZ-E2B,

o zpriva o vychozi revizi vn&si ochrany proti blesku a piepéti ze dne 2.12.2019,
vypracovana AleSem Bubenitkem, reviznim technikem vyhrazenych elektrickych zafizeni
ev. & osvéd&eni 2898/2/17/R-EZ-E3A E3B,

e odborné a zdvazné stanovisko Technické inspekce Ceské republiky pro elektrické
vyhrazené technické zafizeni, vypracované Martinem Rokosem, ze dne 6.12.2019, €. j.:
TICR/39427/2019, sp. zn.: TICR-SP/17865/2019,

e vychozi zprdva o revizi a zkouskédch elektrického zai{zeni v bytovém domé ¢. 170/19/VR
ze dne 4.12.2019, vypracovand Martinem Hiilou, reviznim technikem elektrickych zafizeni
a hromosvodd, ev. &. osvédéeni 2808/2/16/R-EZ-E2A,

e vychozi zprdva o revizi a zkouSkach elektrického zafizeni — v§vody pro napéjeni vytaht
7 rozvaddde RNV, 190/19/VR ze dne 4.12.2019, vypracovand Martinem Htlou, reviznim
technikem elektrickych zafizeni a hromosvodd, ev. & osvédéeni 2808/2/16/R-EZ-E2A,

e zpriva o revizi elektrické imstalace — rozvadéte, ze dne 11.12.2019, vypracovani
Michalem Karmazinem, reviznim technikem elektrickych zafizeni a hromosvodi, ev. €.
osvédéeni 3425/8/19/ R-EZ-E2A,

e 3 x protokol o posouzeni shody pro vytahy, ze dne 10.12.2019, vypracovany za spol.
KONE, a. s., Miroslavem Smejkalem, reviznim technikem ¢. 1442/5/19/R.Z/E-7Z-¢,

e 3 x prohl4Seni o shodé pro vytahy ze dne 10.12.2019, vydané spol. KONE, a. s., Evropskd
423/178, Praha 6,

e 3 x kniha vytahu &. 43673478, 43673479, 43673480,

e kontrola provozuschopnosti pozdrné bezpe¢nostniho zafizeni — zprava ¢. 44/2019, ze dne
2.12.2019, vypracovani spol. CigDus, s r. 0., Nad Vrovskou horou 416, Praha 10,
Viclavem Rislinkem, odborng zpfisobilou osobou na tseku poZérni ochrany ev. ¢.
1905/2018,

e 2 x zprdva o vychozi revizi tlakové (expanzni) nadoby ve vyménikové stanici ze dne
20.9.2019 a ze dne 8.10.2019, vypracovand Zdefikem Nezvalem, reviznim technikem
tlakovych nadob a stiedotlakych kotld, ev. ¢. 5748/6/15/R-TZ-NA,PK3,HK3,

e potvrzeni o provedeni montdZe poZarné bezpenostniho zafizeni pro omezeni ifenf poZaru
ze dne 5.12.2019, vydané spol. OMBPS PRAHA, s 1. 0., Amforova 27, Praha 5,
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e protokol o prohlidce a zkougce vodotésnosti vnitini kanalizace, protokol o koneéné tlakové
zkousce potrubf vnitfniho vodovodu, vydany spol. CigDus, s r. 0., Nad VrSovskou horou
416, Praha 10,

o tlakové zkouska horkovodn{ &dsti ve vyménikové stanici ze en 5.7.2019, vypracovand spol.
energotechnika s r. 0., KiiZovnické 1082, §estajovice,

o tlakovd zkoutka UT ve vyménikové stanice ze dne 5.7.2019, vypracovand spol.
energotechnika s r. 0., KifZovnickd 1082, Sestajovice,

e talkovi zkougka TUV, SV, CTUV ze dne 5.7.2019, vypracovand spol. energotechnika s r.
o., Kiizovnickd 1082, §estaj0vice,

e protokol o dezinfekci potrubi vnitinfho vodovodu ze dne 12.9.2019 vydany spol. CigDus, s
r. 0., Nad Vriovskou horou 416, Praha 10,

e protokol o topné zkouSce UT ze dne 2.12.2019, vydany spol. CigDus, s r. 0., Nad
Vriovskou horou 416, Praha 10,

» protokol o tlakové zkouSce UT ze dne 23.9.2019, vydany spol. CigDus, s 1. 0., Nad
Vrdovskou horou 416, Praha 10,

e protokol & CBI1-2018-000001, o méfeni a zaregulovani vzduchotechnického zafizeni
vypracovany spol. GreMi KLIMA s r. 0., K Svétlé 2238/2, Ceské Budgjovice,

e protokol o zkoudce & 593.stac-MHD-19 — méfeni hluku ze staciondrnich zdroji hluku
v bytovém domé&, ze dne 5.12.2019, vypracovany dne 5.12.2019 zkuSebni laboratofi
Akustika Praha, Thakurova 7, Praha 6,

e protokol o zkougce &. 593.dopr-MHD-19 — méfeni hluku z pozemn{ dopravy v bytovém
doms, ze dne 5.12.2019, vypracovany dne 5.12.2019 zkuSebni laboratoii Akustika Praha,
Thakurova 7, Praha 6.

Kolauda¢ni souhlas je dokladem o povoleném tcelu uZivdni stavby (vyjma komerénich
prostor v 1. NP).

Upozornéni:

Kolauda&ni souhlas neni podle § 122 odst. 4 stavebniho zdkona spradvnim rozhodnutim a nelze
se proto proti nému odvolat.

-

JUDr. Evzen Tersl v. 1.
povéfeny zastupovénim vedouciho odboru,
vedouci oddéleni administrativné pravniho

Za spravnost vyhotoveni: Ilona Meznikova
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I. Doruéuje se (do vlast. rukou na dodejku):
1. Rezidence M&cholupy, s. . 0., IDDS: ytkxjrm

II. Dot¢enym spravnim dfadim (na dodejku):

2. Hasi¢sky zachranny sbor hlavniho mésta Prahy, IDDS: jm9aa6j

3. Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy, pobo¢ka Praha - JIH, IDDS: zpqai2i

4. Odbor dopravy UMC Praha 12, Cilkova 796/7, Praha 4-Kamyk, 142 00 Praha 411
5. Odbor Zivotniho prostiedi UMC Praha 12, Cilkova 796/7, Praha 4-Kamyk, 142 00
Praha 411

6. Magistrat hlavniho mé&sta Prahy - podatelna, IDDS: 48ia97h

- odbor pamatkové péée MHMP

- odbor ochrany prostfedi MHMP

- odbor pamatkové péce MHMP

- odbor dopravnich agend MHMP

III. Na védomi:

7. Méstsk4 &ast Praha — Libus, IDDS: u8xaktr
Odbor vystavby UMC Praha 12, spis Libug
referent

spisovna



polozka konverze na adost do dokumentu v listinné podobé

Tento dokument v listinné podobg, ktery vznikl pod potadovym &islem 103330_004061 prevedenim z dokumentu -
obsazeného v datove zprave, skladajiciho se z 10 listi, s shoduje s obsahem dokumentu, jehoz pfevedenim vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost udaji obsazenych v dokumentu a jejich
soulad s pravnimi predpisy.

Vstupni dokument obsaZeny v datové zpravé byl podepsan kvalifikovanym elektronickym podpisem a platnost
Kvalifikovaného elektronického podpisu byla ovéfena dne 03.01.2020 v 09:05:57. Kvalifikovany elektronicky
podpis byl shledan platnym ve smyslu ovéfeni integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl zmén&n, a ovéfeni
platnosti kvalifikovan¢ho certifikatu pro elektronicky podpis bylo provedeno Vici zvefejnénému  seznamu
zneplatnénych certifikati vydanému k datu 03.01 92020 07:57:28. Udaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu:
¢islo kvalifikovaného certifikatu pro elektronicky podpis 4F E6 17, kvalifikovany certifikat pro elektronicky
podpis byl vydan kvalifikovanym poskytovatelem sluzeb vytvatejicich divéru PostSignum Qualified CA 3,
Ceska posta, s.p. [IC 47114983] pro podepisujici osobu Ilona Meznikova, technik, Odbor vystavby, odd.
stavebniho Fizeni a specialni vystavby, 815, Méstska &ast Praha 12 [IC 00231151]. Elektronicky podpis nebyl
oznaden &asovym razitkem.

Vystavil: Ceska posta, s.p.
I:racoviété: Praha 33
Ceska posta, s.p. dne 03.01.2020

Jméno, piijmeni a podpis osoby, ktera autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

SEDTTUU pnesmm

125238754-224177-200103090534

Otisk iFedniho razitka: ot s X I

Pozndmka:

V dobé od uveiejnéni seznanit wneplatnénych certifikdtt, viici kterému byla ovéfovdna platnost certifikdtu 4F E6 17, do provedeni
autorizované konverze dokumentii mohlo dojit k zneplatnéni certifikdnu.

Kontrolu této doloiky Ize provést v centrilni evidenci dolofek pristupné zpuisobem umotiiujicim ddlkovy pristup na adrese
https://www.czechpoint.cz/averovacidolozky.




